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Recente PROGETTO AGENAS 

Le strutture sanitarie si qualificano quali sistemi 
fortemente energivori, caratterizzati da un elevato 
fabbisogno di energia e da un ampia 
diversificazione negli usi finali della stessa: il 
consumo di energia in ospedale è,
infatti, superiore di circa tre volte quello per uso 
abitativo . 

Ciò in ragione, soprattutto, delle peculiarità del 
servizio reso. Infatti, la specificità delle strutture 
ospedaliere è proprio quella di
assicurare la continuità del servizio, 24 ore al 
ƎƛƻǊƴƻ ǇŜǊ оср ƎƛƻǊƴƛ ŀƭƭΩŀƴƴƻ ƎŀǊŀƴǘŜƴŘƻ ŀƭ 
contempo elevati livelli di comfort, la salubrità e 
la sicurezzadegli ambienti



Sergio LA MURA, Milano

Precedenti studi (2009 Pozzi)
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Precedenti studi (2009 Pozzi)
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Recente PROGETTO AGENAS 

Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero 
dellΩAmbiente hanno aperto nel novembre 2015 
una consultazione pubblica sul documento άPiano 
dΩazione nazionale per lΩincremento degli edifici a 
energia quasi
zero (PANZEB)έΧΧ

.. per quanto riguarda edifici destinati a ospitare 
ospedali e case di cura, ΧΧ.

un consumo specifico elettrico pari a 
253 kWh/m2 anno 

un consumo specifico termico pari a 
385 kWh/m2 anno.
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Da recente congresso
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Principali elementi
della gestione degli impianti ospedalieri

ÅProblematichetecniche

ÅProblematicheprestazionali

ÅProblematicheigienico-sanitarie

Problematiche degli impianti NEGLI OSPEDALI
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PROBLEMATICHE TECNICHE

Å Serviziocontinuoanchein situazionidi emergenza

Å Presenzadi diverse tipologie di impianto con coesistenzadi tecnologie
impiantistichemodernee di tecnologiesuperate

Å Altadensitàimpiantistica,incrementatadainstallazioniin più appalti

Å Necessitàdi ripristinoŘŜƭƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀenergetica

Å Adozionedi una metodologiagestionalee manutentiva con interventi di
controlloe manutenzioneperiodica

Å Gestione di particolari patologie insorte quali quella della Legionella
Pneumophila, sia attraverso soluzioniprogettuali sia attraverso attività di
conduzionee manutenzione.
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PROBLEMATICHE PRESTAZIONALI

Å Migliorarela tempestivitàdelleprestazioni

Å Ridurrei tempi di attesa

Å Migliorareil livellodi sicurezzaper i clienti e gli operatori

Å Ottimizzarel'usodellerisorseorganizzative,tecnologichee finanziarie

Å Promuoverela formazionepermanentedi tutti gli operatori per migliorare
continuativamenteil servizio

Å Ascoltaree recepirei bisognidegliutenti edadeguarsiadessinel tempo
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PROBLEMATICHE IGIENICO-SANITARIE
Infezioni ospedaliere

Å Cause molteplici, metodiche avanzate che espongono un numero
elevato di pazienti a potenziali rischi infettivi, superiori a quelli
riscontrabiliin passato.

Å Reparti con esigenzedi Controllo della Contaminazioneelevate nei
Blocchi Operatoriςnei RepartiSpeciali,ma similmentein tutti i reparti,
dove potrebbero esserepresenti anche pazienti con patologie spesso
nonancoraclassificatee molti più operatori.

Å Ancheda un punto di vista legaleva ricordato che il diritto comunitario
non fa più differenzatra progettista, installatore, industria costruttrice,
gestore; sono tutti prestatori di servizi e quindi soggetti alla stessa
responsabilitàai fini del risultato.
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criticità per la legislazione / normativa in Italia

Å Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici  n° 13011 del 22/11/1974      Documento in cui vengono 
dichiarati i requisiti fisico-ǘŜŎƴƛŎƛ ǇŜǊ ƭŜ ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴƛ ŜŘƛƭƛȊƛŜ ƻǎǇŜŘŀƭƛŜǊŜΧΦΦ

Å 5ŜŎǊŜǘƻ ŘŜƭ tǊŜǎƛŘŜƴǘŜ ŘŜƭƭŀ wŜǇǳōōƭƛŎŀ ŘŜƭ мпκлмκмффт   /ƻƴƻǎŎƛǳǘƻ ŀƴŎƘŜ ŎƻƳŜ ά5ŜŎǊŜǘƻ .ƛƴŘƛέ 
- 5ŜŦƛƴƛǎŎŜ ƛ άǊŜǉǳƛǎƛǘƛ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀƭƛΣ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŎƛ ŜŘ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀǘƛǾƛ ƳƛƴƛƳƛ ǇŜǊ ƭϥŜǎŜǊŎƛȊƛƻ ŘŜƭƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ 
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»

Å attenuazioni notturne ?

Å ricircoli ?

Å ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜ κ ǳƳƛŘƛǘŁ  ǾŀǊƛŀōƛƭƛ ŀƴŎƘŜ ƴŜƭƭŀ ƎƛƻǊƴŀǘŀ Lb w9[!½Lhb9 ![[Ω¦{h ![ 
BISOGNO ?

Risparmio energetico (Dpr412/93   Acqua calda sanitaria 48°C - 0 + 5)

Linee Guida Prevenzione Legionellosi serbatoi > 60°C e ritorno > 50 °C)
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Precedenti studi (2017 Garatti)
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Precedenti studi (2017 Garatti)
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Precedenti studi (2018 Valori)
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Precedenti studi (2018 Valori)
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conoscere ïmisurare ïtrovare soluzioni 

Richiesta di indicatori
In economia aziendale un indicatore chiave di prestazione (ICP), 

(KeyPerformance Indicator) 

ma quali?

kWh/m2ΧΦΦ ƪ²ƘκƳ3ΧΦΦ {ƳоCH4/m
2.... Sm3CH4/m

3

TEP

ǊƛǎǇŜǘǘƻ ΧΦ ŀƭǘǊƛ ǇƛǴ ζƻǎǇŜŘŀƭƛŜǊƛη ΧΦ 

Quindi a PL (posto letto) o a DG (Giornata di Degenza) o Pt (Prestazioni 
¢ƻǘŀƭƛύ Χƻ ŀŘŘƛǊƛǘǘǳǊŀ ŀ 5wD ΚΚ
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conoscere ïmisurare ïtrovare soluzioni 
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Linee Guida ENEA 
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άUna volta definito lΩinsiemedelle aree funzionalie determinato il peso
energetico di ognuna di esse a mezzo di valutazioni progettuali e
strumentali, si dovrà definire lΩimplementazione del piano di
monitoraggio permanentein modo sia da tener sotto controllo continuo
i dati significativi del contesto aziendale, che per acquisireinformazioni
utili al processogestionalee dare il giusto pesoenergeticoallo specifico
prodotto realizzatoo al servizioerogato.έIn tale modosi intendechenelle
diagnosi successivealla prima per le aree funzionali devono esserci
contatori dedicati, ovveronontanto un sistemadi monitoraggiocompleto
ad essededicate ma una άstrategia di monitoraggioέche, attraverso
unΩopportuna copertura di sistemi di strumentazione,di controllo e di
gestione, faccia in modo che i parametri energetici ad esse relativi
possano avere unΩaffidabilità crescente con la progressiva
implementazionedi detti sistemi.

conoscere ïmisurare ïtrovare soluzioni 
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Individuazione dei siti oggetto 

di monitoraggio

Linee Guida ENEA  Strutture Sanitarie

Linee guida strutture sanitarie .

2019-03-4 - LINEE GUIDA - STRUTTURE SANITARIE_Rev_02 (1).pdf
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OPPORTUNITà- POSSIBIBILITà

Å Nov2012

ü Ridefinizioni parametri termoigrometricie di qualità dellΩaria interna IAQ
Å Funzionamento a carichi ridotti 
Å PossibilitaȮ di adeguare i parametri termoigrometricie di qualitaȮ dellΩaria interna alle 

reali esigenze dellΩospedale 

ü Interventi di riqualificazione energetica degli ospedali esistenti

ü Campagna di sensibilizzazione degli utenti

conoscere ïmisurare ïtrovare soluzioni 
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Linee Guida ENEA  Strutture Sanitarie


